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info@poljanvesiosuuskunta.fi

Pohjolanméentie 50 Finnish Accreditation Service
71820 POLJA T047 (EN ISO/IEC 17025)

Tilausnro 275799 (4358/Kéaytt621), saapunut 24.2.2021, ndytteet otettu 24.2.2021 (10:00)
Naytteenottaja: Hannu Rasi

NAYTTEET
Lab.nro Naytteen kuvaus
3683 Kuuslahden ylavesisailio

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Maaritys Yksikko 3683 *STM 1352
Lampétila °C 4,0

Haju Ei todettu

Maku Ei todettu

Escherichia coli* MPN/100 ml 0 <1(V)
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 0 <1(T)
Heterotrof. pesékeluku 22 °C * pmy/ml 0

pH * 7,8 «9,5, »6,5 (T)
Sahkoénjohtavuus 25 °C * puS/cm 260 <2500 (T)
Merkintdjen selityksia: P = maaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtasuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtasuuri kuin.
*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet
Menetelmatiedot viimeisella siwlla, * = akkreditoitu menetelma, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO

Pdljan vesiosuuskunta, kayttétarkkailu

** Sosiaali- ja terveysministerion asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, astunut voimaan
17.11.2015.

V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya epatavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesakeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa mutta siiné ei saa esiintya epatavallisia muutoksia.

Verkostovesissa pesakeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

VEDEN LAATU:
Vesinayte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niiss& ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu
raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesakkeen muodostava yksikkod
MPN = Most Probable Number, todennakdisin bakteerien maara, Colilert-menetelméa

Sauli Schroderus

tutkija

TIEDOKSI

Pdljan vesiosuuskunta/Rasi Hannu

Siilinjarven kunta/Ymparistoterveyspalvelut/Hakkarainen Sirpa
Siilinjarven kunta/Ympéristoterveyspalvelut

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida valintasdanndissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Sahkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittajantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *017-2647200 toimisto@ymparistotutkimus.fi
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MENETELMATIEDOT

Maaritys Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
Lampétila Lampétila (TL30)

Haju Alustava haju (TL30)

Maku Alustava maku (TL30)

Escherichia coli*

Koliformiset bakteerit*
Heterotrof. pesakeluku 22 °C *
pH *

Sahkoénjohtavuus 25 °C *

SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL30)

SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL30)
SFS-EN ISO 6222:1999 (TL30)
SFS 3021:1979 (TL30)

SFS-EN 27888:1994 (TL30)

TUTKIMUSLATOSTIEDOT

Tunnus

Tutkimuslaitoksen nimi

TL30

SKYT Oy, Kuopion laboratorio

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Nayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
Haju 2021/3683 24.2.2021
Maku 2021/3683 24.2.2021
Escherichia coli* 2021/3683 24.2.2021
Koliformiset bakteerit* 2021/3683 24.2.2021
Heterotrof. peséakeluku 22 °C * 2021/3683 24.2.2021
pH * 2021/3683 40,2 yks. 24.2.2021
Sahkénjohtavuus 25 °C * 2021/3683 +5% 24.2.2021

Tulokset koskevat vastaanotettuja naytteitd. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Selosteen saa k opioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepavarmuudet iimoitetaan pyydettdessa. Mittausepavarmuutta ei huomioida valintasaanndissa.



